QINACZENIA:

[CSP] - centralka systemu SAP — POLON 4100, prod. Polon—Alfa

@ - wielodetektorowa czujka DOT-4046 w gniezdzie G40, prod. Polon—Alfa

<_q:| — liniowa czuka dymu DOP-6001, prod. Polon—Alfa
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO RN N 7

0 POMIESZCZENIE GOSP.| 18.49M2 \

D — lustro liniowej czuki dymu DOP-6001, prod. Polon—Alfa 1] POMIESZCZENIE GOSP.| 20.67M2 \

2| KLATKA SCHODOWA 4.97M2 \ N

3 CHOR 32.55M2 \
RAZEM 76.68M2

El - reczny ostrzegacz pozarowy ROP 4001M, prod. Polon—Alfa

N\, \,
— wewngtrzny sygnalizator optyczno—akustyczny SA-K7 prod. W2

+7.36
- sygnalizator optyczno~akustyczny zewngtrzny SAOZ-Pd IP36, prod. W2
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- kabel YnTKSY x0,8, prod. Bitner VA v A NN
/ <7
“=== — kabel HD J=I90/ rod. Bitper
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— adapter czujki
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@ - radiowa adresowalna = W gniezdzie
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LUSTRO 0,5m POD-$TROPEM

Al
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LUSTRO 0,5m POD STROPEM
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\\\\:ﬂ-ﬁ‘k\g// KRAWEDZIE PRZECIECIA
S~ N POWIERZCHNI STROPOW -
332 N\ POWYZEJ POZIOMU + 9.50M
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KABLE W TYNKU, h=11,60m
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NA ELEWACJ, h=6,0m
SYGNALIZATOR ALARMU POZAROWEGO

\\ //:/:ﬁz:\\ NA SCIANE, h=s.om
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PODEJSCIE DO SYGNALIZATO
POWRGT|Z ADAPTERA CZ. RADIOWEI
PODEJSCIE DO ADAPTERA CZ. RADIOWE

WRGT| Z SYGNALIZATORA

DEJSCIE DO| SYGNALIZATORA
g
- CENTRONET ARTUR £UCKA - USLUGI PROJEKTOWE
21- 003 CIECIERZYN, DYS ul. Poprzeczna 18, tel. 791-559-667
LINJA SYGNALIZATORO -
.| PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. SW. ANNY
INWESTOR:
WY\T?::EROFIE;ETBID[Z)S;S';I(E)FJ W ZAKLIKOWIE, UL. LUBELSKA 4
> OBIEKT: KOSCIOE P.W. SW TROJCY W ZAKLIKOWIE, POW.
STALOWA WOLA UL. LUBELSKA 4, DZIAEKA 1807
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: NISKOPRADOWA
NAZWA PLAN INSTALACJI SYSTEMU ALARMU
RYSUNKU: | POZAROWEGO - RZUT W POZIOMIE OK. 5,5m
PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS: DATA:
mgr inz. Artur tucka LUB/0125/PWOE/0 06.2016
WSPOLPRACA: NR UPR.: PODPIS: SKALA:
Wojciech Walat 1:100
SPRAWDZAJACY: NR UPR.: PODPIS: NR RYS.
mgr inz. Kamil Kalinowski LUB/0211/POOE/11 T-03




