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TABLICA TB-1

672

37
7

UWAGI:
1. Jako zestaw tablic TB-1 wykorzystać  rozdz. natynkowe VS212PD
+ VS218PD (2x12 modułów + 2x18 modułów, II klasa ochronności,
wyposażone w listwy przyłączeniowe N+PE).
2. Tablice instalować w istniejącej wnęce po demontażu istniejącego
wyposażenia z wykorzystaniem systemowych kształtowników.
2. Zabudowa w aparaturę modułową zgodnie ze schematami
instalacji.
3. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z przeznaczeniem.
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