
UWAGI:
1. Jako tablice TB-1.1, TB-1.2, TB-1.3, TB-1.4 wykorzystać
rozdz. p/t 2-rzędową (2x 12 modułów, II klasa ochronności,
ramka maskująca i drzwiczki z blachy stalowej,
wyposażona w listwy przyłączeniowe N+PE) typ VU24NE
Hager.
2. Zabudowa w aparaturę modułową zgodnie ze
schematem instalacji.
3. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z przeznaczeniem.

TABLICA TB-1.x


